### Дефектный акт
на демонтаж вентиляционной системы "грязной" зоны
баклаборатории противотуберкулезного диспансера г. Кокшетау

<table>
<thead>
<tr>
<th>№ п/п</th>
<th>Наименование работ и затрат, единица измерения</th>
<th>Количество</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>34</td>
<td>Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 400х200 мм</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х150 мм</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х150 мм</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х100 мм</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Демонтаж клапана регулирующего 300х150</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Демонтаж клапана регулирующего 200х100</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Демонтаж воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Демонтаж воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Демонтаж воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Демонтаж воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Демонтаж воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Демонтаж воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Члены комиссии:

[Подписаны лица]